STAN ISTNIEJACY - RZUT KOTLOWNI
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STAROSTWO POWIATOWE

W SUCHEJ BESKIDZKIEJ
Wydzial Architektury, Budownictws
1 Gospodarki Przestrzenne}

INSTALACJACW.U.

INSTALACJA GAZOWA
INSTALACJA WODY ZIMNEJ
INSTALACJA C.0.

INSTALACJA CW.U.

KOCIOt GAZOWY ISTNIEJACY O MOCY 249 kW
KOCIOL GAZOWY ISTNIEJACY O MOCY 249 kW
ZASOBNIK C.W.U. O POJ. 500 DM3

CZERPNIA POWIETRZA

ROZDZIELACZ Z RUR STAL. F1:200MM
ROZDZIELACZ Z RUR STAL. FI:200MM

SPRZEGLO HYDRAULICZNE

NACZYNIE WZBIORCZE E1000
NACZYNIE WZBIORCZE NG50
NACZYNIE WZBIORCZE DE33
STACJA UZDATNIANIA WODY
NEUTRALIZATOR KONDENSATU

STUDZIENKA SCHEADZAJACA

| i ts it St bt i

Nazwa Przebudowa kottowni gazowej w budynku Zespotu Szkot
im. Walerego Goetla ul. Rynek 8, 34-220 Makow Podhalafiski
Adres: | iyziatka ewidencyjna Nr 6290/1, 6290/2, 6291, 6292, 6293/2, 6293/3, 6293/4
Inwestor: | Powlat Suski
ul. Koscielna 5B, 34-200 Sucha Beskidzka
NIP 552-14-27-933
Tytut rys.: i N o : Podpisy: Branza:Instalacje
yulrys.. IKottownia gazowa - rzut - inwentaryzacja samitarne
Projektowat; mgr inz. Maciej Ziefiniski Skala:
upr. Nr ewid. MAP/0124/POOS/06 Data: 30.05.2025r.
S dzil: | mgrinZ. Maciej Pytlik
PraweEt | Lo, Nr ewid. MAPI0239/P00S/12 H P‘T - Rys. Nr 01
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STAN ISTNIEJACY - SCHEMAT IDEOWY
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1. Filtr siatkowy fi:80 mm

1a. Filtr siatkowy fi:50 mm

1b. Filtr siatkowy fi:40 mm

1c. Filtr siatkowy fi:32 mm

2. Pompa obiegowa fi:80 mm koin.

2a. Pompa obiegowa kotta fi:80 mm kotn.

2b. Pompa tadowania zasobnika c.w.u. fi:25 mm gwint.

3. Termometr 0-120

4. Zawor odcinajacy fi:80 mm

4a. Zawor odcinajacy fi:32 mm

5. Zawor tréjdrogowy fi:80 mm z sitownikiem
6. Odpowietrznik fi:20 mm

7. Sprzegto hydrauliczne 100/450

8. Manometr 0-6 bar

9. Zawér bezp. SYR 1" 2,5 bar

10. Zawor spustowy fi:20 mm

11. Naczynie wzbiorcze E1000

12. Neutralizator kondensatu 500 kW

OZNACZENIA

1 - obieg fi:80 mm zasilania szkoty, poradni, sali gimn.
2 - obieg fi:32 mm zasilania zasobnika C.W.U.

K1 KOCIOL GAZOWY O MOCY 249 kW
K2 KOCIOL GAZOWY O MOCY 249 kW

Nazwa Przebudowa kotlowni gazowej w budynku Zespotu Szkét

im. Walerego Goetla ul. Rynek 8, 34-220 Makéw Podhalariski
Adres: | yziatka ewidencyjna Nr 6290/1, 6290/2, 6291, 6292, 629312, 6293/3, 6293/4
Inwestor: | Powiat Suski

ul. Koscielna 5B, 34-200 Sucha Beskidzka

NIP 552-14-27-933
Tytut rys.: [Kottownia gazowa - schemat ideowy Podpisy: Branza:Instalacje

inwentaryzacja sanitarne
Projektowal{ mgr inz. Maclej Zielinski Skala:

upr. Nr ewid. MAP/0124/POOS/06 ﬁ/ TR
Sprawdzit: | mgr inz. Maciej Pytiik
P upr. Nr ewid. MAP/0239/PO0S/2 m“ [~ Rys. Nr 03
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STAN PROJEKTOWANY - SCHEMAT IDEOWY INSTALACJI C.O.
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1. Filtr siatkowy fi:80 mm

1a. Filtr siatkowy fi:50 mm

1b. Filtr siatkowy fi:40 mm

1c. Filtr siatkowy fi:32 mm

2. Pompa obiegowa Q=13,0m3/h, H=10,0m, PN10, fi:80 mm kotn.

2a. Pompa obiegowa kotta Q=15,5m3/h, H=6,0m, PN10, fi:50 mm kotn. OZNACZENIA

2b. Pompa obiegowa Q=11,7m3/h, H=10,0m, PN10, fi:50 mm kotn. _ - _ o )
2c. Pompa tadowania zasobnika c.w.u. Q=6,0m3/h, H=4,0m, PN10, fi:25 mm gwint. 1- Ob]eg fi:32 mm Zas_”an]a zasobnika C.W.U.
2d. Pompa obiegowa Q=11,7m3/h, H=10,0m, PN10, fi:40 mm koin. 2 - obieg fi:80 mm zasilania szkoty

3. Termometr 0-120 3 - obieg fi:50 mm zasilania poradni
4. Zawor odcinajgey fi:80 mm 4 - obieq fi:40 mm zasilania sali gimn
4a. Zawor odcinajgey fi:50 mm 17a. Zawoér zwrotny fi:32 mm - Obleg 1. Siiania sail gimn.
4b. Zawér odcinajacy fi:40 mm 17b. Zawor zwrotny fi:40 mm K1 KOCIOt GAZOWY PROJ. O MOCY 210 kW

4c. Zawor odcinajacy fi:32 mm 17¢. Zawor zwrotny fi:50 mm K2 KOCIOL GAZOWY PROJ. O MOCY 210 kw

5. Zawdr trojdrogowy fi:80 mm, Kvs80, z sitownikiem 17d. Zawor zwrotny fi:80 mm . '

5a. Zawor trojdrogowy fi:50 mm, Kvs40, z sitownikiem 18. Sterownik kottowni R1 ROZDZIELACZ FI:150 MM

5b. Zawor trojdrogowy fi:40 mm, Kvs25, z sitownikiem 24. Odpowietrznik automat. R2 ROZDZIELACZ F1:150 MM

7. Liczniki ciepta fi:80mm kotn., Qn=30m3/h z zaworem odcinajacym

7a. Liczniki ciepta fi:50mm gwint., Qn=10m3/h
7b. Liczniki ciepta fi.40mm gwint., Qn=6,3 m3/h
7c. Liczniki ciepta fi:32mm gwint.,, Qn=6,3 m3/h  YWAGA

_ ‘ . - Nazwa Przebudowa kotlowni gazowej w budynku Zespotu Szkét
8. Sprzegto hydrauliczne 80/450 1) armatura od poz. 1 do 17d do wymiany (proj.) im. Walerego Goetla ul. Rynek 8, 34-220 Makéw Podhalafiski
1% Tszgr"g‘it;g'"g‘ir,‘frﬂegso -l;lfro, o bar 2) obiegi od kottow do rozdzielaczy do wymiany (proj.) |29 |Dyiaika ewidencyjna Nr 6200/1, 629072, 6291, 6292, 6293/2, 6293/3, 6293/4
11. Naczynie wzbiorcze N400 3) obieg nr 1 od zasobnika c.w.u. do rozdzielaczy Inwestor: ﬁf‘gggggf:; o
12. Zawoér spustowy fi:20 mm do wymiany (proj.) NP 552-14.27-9’33h ; |
13. Naczynie wzbiorcze N100 4) obieg ~ i i Tytut rys.: [KKottownia gazowa - schemat ideowy Podpisy: | Branza:Instalacje
L obiegi nr 2 do 7 do wymiany jak na schemacie projekiowany instalacji c.o. sanitarne
12 geutrqllzator konqensatq.420 kW | o : : Projektowal] Mr inZ Maciej Ziefifiski Skala:
. Rozdzielacze z rur stal. fi: 150 mm 5) kotty K1 i K2 do wymiany (proj.) j Lpr. Nr ewid, MAPIO124/P00S/06 ,f/ TR
N . N . ata: J2U.VO. T,
6) rozdzielacze R1 i R2 do wymiany (proj.) o [ e
" | upr. Nr ewid. MAP/0239/PO0S/12 Hf»[ [ Rys. Nr 04
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STAN ISTNIEJACY - SCHEMAT IDEOWY INSTALACJI C.W.U.

1¢. Filtr siatkowy fi:32 mm
1d. Filtr siatkowy fi:25 mm
1e. Filtr siatkowy fi:20 mm

2c. Pompa tadowania zasobnika c.w.u. Q=6,0m3/h, H=4,0m, PN10, fi:25 mm gwint.

2d. Pompa cyrkulacji c.w.u. Q=2,5m3/h, H=6,0m, gwint.
3. Termometr 0-120

4c¢. Zawor odcinajacy fi:32 mm

4d. Zawor odcinajgey fi:20 mm

4e. Zawér odcinajgey fi:25 mm

Af. Zawor czerpalny fi: 15 mm do poboru prébek wody
49. Zawor rownowazacy regulacyjny do c.w.u. fi:20 mm
15. Zasobnik c.w.u. V= 500 |

16. Zawor bezp. SYR 1" 6 bar

17. Zawor zwrotny fi.25 mm

17a. Zawor zwrotny fi:20 mm

17b. Zawor zwrotny fi:32 mm

19a. Wodomierz JS fi:20 mm

20. Stacja uzdatniania wody dla mocy kottéw 500 kW

21. Manometr 0-6 bar
23. Naczynie wzbiorcze NG50

OZNACZENIA
2 - obieg fi:32 mm zasilania zasobnika C.W.U.

STAROSTWO POWIATOWE

wy SUCHEJ BESKIDZKIEJ
ydziat Architektury, Budownlctwa
I Gospodarki Przestnzennej

Nazwa Przebudowa kotlowni gazowej w budynku Zespotu Szkot

im. Walerego Goetla ul. Rynek 8, 34-220 Makéw Podhalafiski
Adres: | Dgiatka ewidencyjna Nr 6290/1, 6290/2, 6291, 6292, 6293/2, 6293/3, 6293/4
Inwestor: | Powiat Suski

ul. Koscielna 5B, 34-200 Sucha Beskidzka

NIP 552-14-27-933
Tytul rys.: Kotlownia gazowa - schemat ideowy Podpisy: Branza:Instalacje

instalacji c.w.u. - inwentaryzacja sanitarne
Projektowal{ mgrinZ. Maciej Zieliriski " | Skala:

upr. Nr ewid. MAP/0124/PO0S/06 Oﬂ,{/ 30052005
Sprawdzil: | mgr inZ. Maciej Pytlik
P upr. Nr ewid. MAP/0239/PO0S/12 )I] PL, f— Rys. Nr 05
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STAN PROJEKTOWANY - SCHEMAT IDEOWY INSTALACJI C.W.U.
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OZNACZENIA UWAGA
1 - obieg fi:32 mm zasilania zasobnika C.W.U. (proj.) 1) armatura od poz. 1d - 4g, 16 - 22
Tc. Filtr siatkowy fi:32 mm do wymiany (proj.)
1e. Filtr siatkowy fi:20 mm . . .
2d. Pompa cyrkulacji c.w.u. Q=2 5m3/h, H=6,0m, gwint. 2) obiegi nr 1 do wymiany (proj.)
3. Termometr 0-120 3) rozdzielacze R1 i R2 do wymiany (proj.)
4b. Zawér odcinajacy fi:40 mm
4c. Zawér odcinajacy fi:32 mm
4d. Zawér odcinajgcey fi:20 mm
4e. Zawor czerpalny fi:15 mm do poboru prébek wody
4f. Zawoér réwnowazacy regulacyjny do c.w.u. fi:20 mm
15. Zasobnik c.w.u. V=500 | Nazwa  |Przebudowa kottlowni gazowej w budynku Zespotu Szkét
16. Zawor bezp. SYR 1 1/4" 6 bar im. Walerego Goetla ul. Rynek 8, 34-220 Makow Podhalafiski
}Zea' ZE?N"(‘,)’?; Vf:’g :rc‘))t’r}?'/zléo::ﬁqfl:SZ mm Ares: |1y ialka ewidencyjna Nr 6290/1, 629072, 6291, 6292, 6293/2, 6293/3, 6293/4
17f. Zawor zwrotny fi:20 mm Inwestor: [Powiat Suski ,
18. Sterownik kotlowni S eeeiolnn 7H, 1200 Sucha Beskidzia
19. Wodomierz JS fi:25 mm Tytul rys.: [Kottownia gaz-owa- schemat ideowy Podpisy: Branza:Instalacje
20a. Stacja demiralizacji wody 50 I. (zywica 50dm3) al0C Y SanipToj ekt any sanitarne
21. Manometr 0-6 bar Projektowaty mgrinz. Maciej Zielifiski Skala:
22. Zawor mieszajacy c.w.u. fi:40 mm Lips: N Siwic R ENFOOS0 oﬂ/ Data: 30.05.2025.
23. Naczynie wzbiorcze NG50 — . —
24. Odpowietrznik automat. z zaworem odcinajacym Sprawdzil L"pﬂfiﬂfgﬂi‘?‘ﬁim&sg,poosm M?\ L Rys. Nr 06




