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Projektowana sie¢ w uktadzie

zasilania TN-C

Proj.
SE45.350.Ap-5. ||
R<10Q

-
O

proj. YAKXS 4x25mm, zasilanie z istniejgcego
stupa posadowionego na dziatce nr 486

Kabel na stupie uktadany w rurze gtadkosciennej

50/5mm odpornej na promieniowanie UV.

Istniejgcy stup na dziatce nr 486. Uktad zasilania sieci TN-C, projektowany
kabel wpiety bezposrednio w oswietleniowy obwod zasilajgcy
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